
 

PRILOGA I  
 

I. PREDMET NAROČILA :  
 
Obratovalni monitoring za vire hrupa 110/20 kV  RTP (6x), TP (15x) na območju Elektro Maribor 
 
Program dela, ki ga mora ponudnik opraviti, obsega: 
 
1. Pregled projektne dokumentacije RTP, TP, poslovne stavbe ter pregled uradne dokumentacije o opredelitvi prostora 
 
2. Izvedba meritev hrupa za ocenitev kazalcev hrupa Ldan, Lvečer, Lnoč in Ldvn na meji gradbene parcele 
 
3. Izvedba meritev hrupa za ocenitev kazalcev hrupa Ldan, Lvečer, Lnoč in Ldvn pri objektih, ki so najbolj izpostavljeni 

hrupu oziroma v okolici vira hrupa do koder bi še lahko segali potencialni vplivi hrupa 
 
4. Analiza merilnih rezultatov, izračun kazalcev hrupa Ldan, Lvečer, Lnoč in Ldvn ter vrednotenje glede na mejne 

vrednosti 
 
5. Izdelava poročila o opravljenem obratovalnem monitoringu v skladu z novim Pravilnikom o prvem ocenjevanju in 

obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS št. 105/2008)  
 

 
 

II. OSTALI POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI  
 
 
Ponudnik  mora priložiti kopijo naslednjih veljavnih dokumentov:  
 
1. Veljavnega pooblastila za izvajanje prvega ocenjevanja ter obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa na 

podlagi meritev po standardu SIST ISO 1996-2 
 

 
2. Akreditacijo po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa 
 
3. Merilno opremo za ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa in programsko opremo za ocenjevanje hrupa z modelnim 

izračunom 
 

 
4.     Reference 
 

• Ponudniku se prizna sposobnost, če je v zadnjih 3 letih izvedel storitve enake razpisanim (meritve hrupa na 
elektroenergetskih objektih)  
 

5.     Poročila 
 

• Terminski plan del bo dogovorjen z naročnikom  

• Izvajalec naročniku po opravljeni storitvi predloži po dva izvoda poročila s izdelanim strokovnim mnenjem. 
 
Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Šišernik Matjaž (tel. 031/862461).+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maribor, 09.09.2026         Matjaž Šišernik 


